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            LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU TEHNISKĀS

SKOLASMĀCĪBU DARBNĪCAS VARŠAVAS IELĀ 21A, DAUGAVPILĪ RENOVĀCIJA

03.2011

03.2011

O.Novickis

L.Vorobjova

TELPU EKSPLIKĀCIJA (1. STĀVS)

Telpas

numurs

Telpas nosaukums

Telpas

platība

/m²/

101

Ģērbtuve

7.5

102

Siltummezgls

7.4

103

Mazgāšanas telpa

6.4

104 Tualete 1.4

105 Tualete 1.4

106

Mācību metināšanas

darbnīca

86.7

107

Mācību autodiagnostikas

darbnīca

296.1

108 Kabinets 18.9

109

Mazgāšanas telpa

7.4

110

Ģērbtuve

12.3

111

Kopmresoru telpa

16.3

112 Koridors 24.5

113

Palīgtelpa

13.8

114 Tualete 1.3

115

Mazgāšanas un dušas telpa

5.8

116 Klase 31.4

117

Atputas telpa

18.3

118 Koridors 15.1

119

Atputas telpa

13.2

120 Tamburs 4.8

121

Elektrosad. telpa

3.2

Kopējas telpu platība:

593.3

Iekš t.

°C

+18

+10

+25

+16

+16

+18

+22

+25

+25

+16

+16

+16

+16

+25

+22

+22

+18

+22

-

-

+18

                              PIEZĪMES

1. Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
2. Montāžas darbus veikt, ievērojot vietējos apstākļus.
3. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas.
4. Visiem radiatoriem pievadcaurules 2xØ16mm.
5. Uz cauruļvadiem zemākajos punktos ieprojektēta izlaides
    armatūra, augstākajos punktos atgaisotāji.

                               APZĪMĒJUMI

                  - turpgaitas cauruļvads

                  - atpakaļgaitas cauruļvads

                  - lodveida ventilis

                  - automātiskais atgaisotājs

                  - projektējamais radiators

                  - tehniskais termometrs

                 -  balansēšanas ventilis


